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Jenis penukar kalor sangatlah beragam dan masing masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang 
spesifik. Namun demikian jenis shell & tube sejauh ini merupakan jenis yang paling banyak dipergunakan 
berkat konstruksinya relatif sederhana dan memiliki keandalan karena dapat dioperasikan dengan beberapa 
jenis fluida kerja. Efek pendinginan yang dihasilkan dalam sistem refrigerasi tergantung dari efektivitas 
kinerja kondensor. Sementara, kinerja kondensor semakin lama akan menurun seiring dengan terjadinya 
fouling factor. Pada penelitian ini dilakukan analisis optimasi sistem termal pada kondensor shell and tube 
sebagai Alat Penukar Kalor (APK). Dari hasil optimasi kondensor shell and tube dengan menggunakan 
analisis full factorial yang di validasi dengan sofware Heat Transfer Research Inc (HTRI) dan disimulasi 
Computational Fluid Dynamics (CFD). Didapat hasil optimum adalah diameter shell 720 mm, jumlah tube 
192 buah, diameter tube 38.1 mm, panjang tube 3 m, beda temperatur rata-rata LMTD 8.86 K, dan dengan 
koefesien perpindahan panas menyeluruh U 1448.21 W/m
2
K. Dalam penentuan parameter temperatur desain 
kondensor sistem cooling-tower, harus mempertimbangkan kinerja cooling-tower dan perubahan temperatur 
udara. 
Kata kunci: kondensor, optimal, shell and tube 
 
PENDAHULUAN 
Kondensor merupakan komponen pendingin 
yang sangat penting yang berfungsi untuk 
memaksimalkan efisiensi pada mesin pendingin. 
Pada kondensor ini, terjadi pelepasan kalor 
secara kondensasi dan kalor sensibel. Pada 
umumnya menggunakan kondensor tipe permukaan 
(surface condenser), tipe kondensor ini merupakan 
jenis shell-tube yang mana air pendingin 
disirkulasikan melalui tube. 
Kondensor biasanya menggunakan sirkulasi air 
pendingin dari menara pendingin (cooling tower) 
untuk melepaskan kalor ke atmosfir, atau once-
through water dari sungai, danau atau laut. 
Kebanyakan aliran fluida kerja yang mengalir 
secara terus menerus di dalam alat penukar kalor 
(APK), setelah melampaui waktu operasi tertentu 
akan mengotori permukaan perpindahan panasnya.  
Deposit yang terbentuk di permukaan kebanyakan 
akan mempunyai konduktivitas termal yang cukup 
rendah sehingga akan mengakibatkan menurunnya 
besaran koefisien global perpindahan panas di 
dalam alat penukar kalor, akibatnya laju pertukaran 
energi panas di dalam APK menjadi lebih rendah. 
Untuk memperoleh performan yang sebaik-
baiknya maka alat penukar kalor harus dirancang 
dengan cara yang seksama dan seoptimal mungkin. 
Oleh karena itu penguasaan metode perancangan 
sebuah alat penukar kalor menjadi sangat penting 
karena akan memberikan kontribusi yang sangat 
besar kepada upaya peningkatan performance 
instalasi industri, yang berarti juga kepada upaya 
penghematan energi terutama di sektor industri. 
Dari penelitian ini diharapkan mampu 
melakukan perancangan sebuah alat penukar kalor 
(APK) sesuai dengan standar yang berlaku dan 
melakukanoptimasi performancenya sehingga dapat 
dihasilkan alat penukar kalor (APK) yang memiliki 
efektifitas yang tinggi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
 Mempelajari Seberapa besar pengaruh faktor 
ukuran tube, jarak antar tube, dan bentuk 
susunan tube terhadap dimensi utama hasil 
design. 
 Mengidentifikasi kondisi design paling 
ekonomis, yaitu desain yang kecil dengan 









Alat Penukar Kalor Shell and Tube 
Alat penukar kalor jenis shell and tube adalah 
alat penukar kalor yang paling banyak digunakan 
dalam berbagai macam industri dan paling 
sederhana dibanding dengan alat penukar kalor 
lainnya, hal ini karena: 
a. Hanya terdiri dari sebuah tube dan shell, 
dimana tube terletak secara konsentrik yang 
berada di dalam shell. 
b. Kemampuannya untuk bekerja dalam tekanan 
dan temperatur yang tinggi. 
c. Kemampuannya untuk digunakan pada satu 
aliran volume yang besar. 
d. Kemampunnya untuk bekerja dengan fluida 
kerja yang mempunyai perbedaan satu aliran 
volume yang besar. 
e. Tersedia dalam berbagai bahan atau material. 
f. Kontruksi yang kokoh dan aman. 
g. Secara mekanis dapat beroperasi dengan baik 
dan handal (reliability tinggi).  
Pada jenis alat penukar kalor ini, fluida panas 
mengalir di dalam tube sedangkan fluida dingin 
mengalir di luar tube atau di dalam shell. Karena 
kedua aliran fluida melintasi penukar kalor hanya 
sekali, maka susunan ini disebut penukar kalor satu 
lintas (single-pass). Jika kedua fluida itu mengalir 
dalam arah yang sama, maka penukar kalor ini 
bertipe aliran searah (parallel flow) gambar 1. Jika 
kedua fluida itu mengalir dalam arah yang 
berlawanan, maka penukar kalor ini bertipe aliran 
lawan (counter flow). 
 
Prinsif kerja mesin pendingin 
Prinsip kerja mesin pendingin adalah 
mengalirkan suatu bahan pendingin (refrigerant) 
pada suatu mesin pendingin, kemudian refrigeran 
menyerap panas di dalam evaporator dari udara atau 
media yang perlu didinginkan dan seterusnya uap 
refrigeran tersebut dikompresikan oleh kompresor 
menuju kondensor, dimana di dalam kondensor uap 
refrigeran terkondensasikan menjadi titik cairan 
refrigeran, dengan bantuan media pendingin yaitu 
air. Refrigeran yang berbeda di dalam sistem 
umumnya akan mengalami perubahan fase dari fase 
gas ke fase cair dan sebaliknya dari fase cair ke fase 
gas selama siklus. Di dalam kompresor, refrigeran 
berupa uap dikompresikan sehingga tekanan dan 
temperaturnya naik, selanjutnya uap refrigeran itu 
terkondensasi di dalam kondensor menjadi cairan 
refrigeran yang bertemperatur rendah dan 
bertekanan rendah. Refrigeran yang bertekanan 
rendah dan bertemperatur rendah diekspansikan 
pada katup ekspansi masuk ke evaporator. Cairan 
dikurangi tekanannya agar menguap, sehingga 
cairan refrigeran tersebut berubah menjadi uap 
basah. Selanjutnya perubahan tersebut terjadi 
berulang-ulang selama siklus. Di dalam mesin 
pendingin ini jumlah refrigeran adalah tetap 
meskipun mengalami perubahan fase (bentuk), 
sehingga di dalam sistem tidak perlu adanya 
penambahan refrigeran kecuali pada instalasi 
mengalami kebocoran. 
 
Perancangan sebuah alat penukar kalor jenis 
shell & tube 
1. Laju perpindahan energi panas yang diterima 
oleh aliran fluida dingin : 
)(. cicopcc TTcmQc   
2. Temperatur aliran keluar, Tho : 
)(. hohiphhh TTcmQ   
3. Beda temperatur rata-rata logaritmik konfigurasi 









4. Faktor untuk koreksi konfigurasi shell & tube : 
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5. Perhitungan luas permukaan perpindahan panas 
total, Atotal 
           
6. Perhitungan diameter shell (Ds) 
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7. Perhitungan diameter jumlah tube (Nt) 
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Perhitungan Desain Kondensor :
Perhitungan Beban Termal Qh = Qc
Perhitungan beda temperature rata-rata 
logaritmik :
ΔT1 = T hi – Tco
ΔT2 = Tho –Tci
LMTD = F. ΔTm
Perhitungan luas total permukaan 
perpindahan kalor
Penggunaan metode full factorial 
Mencari kondisi optimum
Optimum Design ? Tidak
Design yang dipilih 
dalam kondensor
























Kondensor adalah suatu alat untuk merubah 
bahan pendingin dari bentuk gas menjadi cair. 
Bahan pendingin dari kompresor dengan suhu dan 
tekanan tinggi, panasnya keluar melalui permukaan 
rusuk-rusuk kondensor ke fluida pendingin yaitu 
air. Sebagai akibat dari kehilangan panas, bahan 
pendingin gas mula-mula didinginkan menjadi gas 
jenuh, kemudian mengembun berubah menjadi cair. 
Kondensor ada 3 macam menurut cara 
pendinginannya, yaitu: 
1. Kondensor dengan media pendingin udara (air 
cooled) 
2. Kondensor dengan media pendingin air (water 
cooled) 
3. Dengan media pendingin campuran udara dan 
air (evaporative kondensor) 
Kondensor berpendingin air yang digunakan 
terdiri dari koil pipa pendingin di dalam tabung 
yang dipasang pada posisi horizontal. 
Ciri-ciri kondensor pendingin air adalah sebagai 
berikut: 
a) Memerlukan pipa air pendingin, pompa air, dan 
penampung air. 
b) Dapat mencapai kondisi dingin karena tidak 
terpengaruh terhadap suhu luar. 















Penelitian ini mengikuti langkah-langkah pada 
































Dengan menggunakan metode eksperimen Full 
Factorial dapat dibuatkan Tabel yang memuat 
jumlah variabel/faktor dari eksperimen dan level 
yang berkaitan. 
 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan analisis data dan pengolahan data 
dengan menggunakan metode eksperimen full 
factorial, maka dapat diidentifikasi bahwa kondisi 
desain yang terbaik, yang memberikan hasil desain 
paling optimum atau paling ekonomis dengan 
jumlah tube yang paling sedikit adalah kondisi 
desain C3 (jarak antar tube PR 1.5), B1 (susunan 
antar tube CL, 30
o
), D3 (Panjang tube 5 m), dan 
A3 (diameter tube do, 38.1 mm). 
 
Grafik 1. Pengaruh rata-rata respon masing-masing 
level terhadap jumlah tube 
 
Grafik 2. Pengaruh rata-rata respon masing-masing 
level terhadap Diameter Shell 
Dari hasil perhitungan kondisi optimum dengan 
program HTRI diperoleh perbandingan antara 
perhitungan teoritis dengan simulasi yang dilakukan 
oleh HTRI, perbandingan diantara keduanya dapat 
dibuatkan tabel. 
 
Tabel 2. Perbandingan data desain kondisi optimum 
antara teoritis (Full Factorial Eksperimen) dan 
simulasi dengan Program HTRI 
 
Berdasarkan hasil perhitungan kondisi optimum 
dengan menggunakan perhitungan eksperimental 
full factorial dibandingkan dengan simulasi 
program HTRI memiliki hasil yang mendekati sama 
seperti menggunakan metode eksperimen full 
factorial atau dengan kata lain secara teoritis. 
Perbedaan hal ini terjadi dikarenakan masalah 
inputan dan proses numerik di dalam program 
persamaan analitik sederhana maupun dengan 
menggunakan program HTRI. 
Dari hasil analisa yang telah dilakukan secara 
manual dengan mengambil data secara langsung 
pada PT. Wirontono Baru dapat diketahui 
spesifikasi suhu yang didapat saat pendinginan pada 
temparatur air masuk Tci 26 
o
C, dan temparatur air 
keluar Tco 55 
o
C serta saat temparatur fluida 
amoniak masuk Thi 77 
o
C, dan temparatur amoniak 
keluar Tho 35 
o
C. Dengan effesiensi sistem 
pemindah panas sebasar 50.16 % 
Setalah dilakukan analisa dengan menggunakan 
metode eksperimen full faktorial dan dimasukan 
dalam program HTRI maka didapatkan pressure 
drop yang terjadi antara perhitungan 5.72 kpa 
dengan aktual dalam simulasi 2.25 kpa, tidak terlalu 
segnifikan atau tidak juah beda, hal ini menandakan 
kesesuaian antara simulasi dengan perhitungan, 
sedangkan overdesign terjadi sekitar 17.79%. 
presseru drop diperlukan sebagai indikasi 





pemindahan panas. Berkaitan dengan aliran yang 
terjadi pada saat memindahkan panas atau 
mendinginkan fluida aliran yang terjadi pada design 
yang baik tidak mengalami perbedaan yang 
signifikan dan juga tidak terlalu lambat, yang dapat 
menyebabkan pengotoran (fouling) dalam jangka 
waktu tertentu. Setelah terjadi fouling maka proses 
pendinginan manjadi tidak efektif. 
Jika pada desain utama yang yang sekarang 
sedang diaplikasikan pada PT. Wirontono Baru 
banyak tube adalah 124 buah, sedangkan setelah 
dilakukan redesain dengan menggunakan HTRI 
didapatkan 192 tube, dengan diameter shell 720 
mm, dan panjang tube 3 m.  
KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan, 
dapat diambil kesimpulan mengenai optimasi 
kondensor tipe shell and tube pada mesin pendingin 
sebagai berikut : 
1. Dari data awal spesifikasi alat penukar kalor 
kondensor tipe shell and tube dengan ukuran 
diameter shell 929 mm, panjang tube 3.5 m, 
diameter tube 50.8 mm, dan jumlah tube 124 
buah, dirasa masih kurang optimum yang 
mengakibatkan menurunnya besaran koefisien 
perpindahan panas menyeluruh di dalam alat 
penukar kalor, akibatnya laju pertukaran energi 
panas di dalam Alat Penukar Kalor menjadi 
lebih rendah. 
2. Setelah dilakukan redesain dengan mengunakan 
metode eksperimen  full faktorial didapatkan 
hasil desain yang optimum dan divalidasi 
dengan program HTRI dimana diameter shell 
720 mm, panjang tube 3 m, diameter tube 38.1 
mm, dan jumlah tube 192 buah yang 
memberikan perpindahan panas dengan nilai 




3. Pengaruh rata-rata masing-masing faktor 
terhadap jumlah tube 
a) Ukuran tube diameter 38.1 mm, 
memberikan pengaruh yang lebih baik dari 
pada dua ukuran tube lainnya di mana 
memberikan perpindahan panas yang besar 
dengan nilai koefesien perpindahan U 
sebesar 1448.21W/m
2
K hasil desain dengan 
jumlah tube sebesar 192.6 tube. 
b) Faktor susunan antar tube lay out (CL), 
memiliki nilai yang sama sehingga didalam 
desain alat penukar kalor ini layout tidak 
memberikan pengaruh yang berarti 
terhadap jumlah tube yang didesain. 
c) Faktor Pitch Ratio (PR), memiliki nilai 
yang sama sehingga didalam desain alat 
penukar kalor ini Pitch Ratio tidak 
memiliki pengaruh yang berarti kepada 
jumlah tube di alat penukar kalor yang 
didesain. 
d) Sedangkan pada Panjang tube 3 m 
memberikan pengaruh yang lebih baik dari 
pada kedua Panjang tube yang lainnya 
4. Pengaruh rata-rata masing-masing faktor 
terhadap diameter shell 
a) Ukuran tube diameter 38.1 mm, 
memberikan pengaruh yang lebih baik dari 
pada dua ukuran tube lainnya di mana 
memberikan hasil desain dengan dimensi 
yang paling ekonomis yaitu diameter shell 
yang terkecil yaitu 720 mm. 
b) Susunan antar tube (layout) 30o dan 60o 
(konstanta 0.87), memberikan pengaruh 
yang lebih baik dari pada susunan antar 
tube (layout) 45
o
, di mana memberikan 
hasil desain dengan dimensi yang paling 
ekonomis yaitu diamater shell yang terkecil 
sebesar 720 mm. 
c) Jarak antar tube (Pitch rasio) 1.25 
memberikan pengaruh yang lebih baik dari 
pada dua jarak antar tube (Pitch ratio) 
lainnya di mana memberikan hasil desain 
dengan dimensi yang paling ekonomis yaitu 
diameter shell yang terkecil yaitu 720 mm. 
d) Sedangkan panjang tube 3 m memberikan 
pengaruh yang lebih baik dari pada kedua 
Panjang tube yang lainnya dimana 
memberikan hasil desain dengan dimensi 
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